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Ocena obszarowa jakosci wody przezonn‘é"Lo spozyqa Z/riz ludzi
na terenie Miastai! Gmmy O$wiecim za 2023 rok Vi 7% Y/ L/

Dziatajgc na podstawie art. 4 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekcji //é(/\
Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2023 poz. 338 z pdzn. zm.), art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i ~ |
zbiorowym odprowadzeniu sciekdw z dnia 7 czerwca 2001r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.537 z pdin. zm.) l

oraz § 23 ust. 1, ust.2, ust.3 pkt 1,2 ust. 4 pkt 1 ust.5 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7

grudnia 2017 r w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz.

2294) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oswiecimiu dokonat obszarowej oceny jakosci

wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi za 2023 r. na terenie Miasta Oswiecim i Gminy O$wiecim.

1. Producenci wody

Na terenie Miasta Oswiecim i Gminy O$wiecim funkcjonuje jeden wodocigg publiczny
administrowany przez Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Oswiecimiu. Wodociag
zaopatrywany jest w wode do spozycia z dwdch ujec: zasilanego ze studni gtebinowych ze stacja
uzdatniania wody w Zaborzu przy ul. Grojeckie] i zasilanego ze studni infiltracyjnych zlokalizowanych
w miedzywalu rzeki Soty ze stacjg uzdatniania wody w O$wigcimiu Zasolu przy ul. Ostatni Etap 6.

Ponadto na terenie Miasta Oswiecim zewidencjonowano jeden wodociagg zaopatrujagcy w wode do
spozycia pracownikéw obszaru przemystowego oraz kilka budynkéw prywatnych w Dworach.
Wodocigg administrowany jest przez Synthos Dwory 7 Sp. z 0.0. w O$wiecimiu, ul. Chemikéw 1.

2. Informacje dotyczgce produkcji i jakosci wody
2.1 wielkos$¢ produkcji

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Oswiecimiu dostarcza odbiorcom 9980
m3/dobe wody do spozycia.

Wodociag zaktadowy administrowany przez Synthos Dwory 7 Sp. z 0.0. w Oswiecimiu dostarcza
odbiorcom 400 m3/dobe wody do spozycia .

2.2. Liczba ludnosci zaopatrywanej w wode

Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w O$wiecimiu zaopatruje w wode do spozycia
na terenie Miasta i Gminy Oswiecim okofo 52953 mieszkancow.

2.3. Jakos¢ wody

2.3.1. Badania wody
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oswiecimiu
32-600 Oswiecim, ul. Wiezniow Oswiecimia 10
www.gov.pl/web/psse-oswiecim e-mail: sekretariat.psse.oswiecim@sanepid.gov.pl
adres skrytki na ePUAP: /psseoswiecim/skrytka
centrala tel.: (+48) 33 843 09 28, 33 843 28 87

(+48) 33 842 04 84, fax: (+48) 33 842 0485
REGON: 000665745-0033 / NIP: 549-11-48-044




W 2023 r w ramach monitoringu jakosci wody do spozycia z sieci wodociggu publicznego
Przedsiebiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji w O$wiecimiu, prébkobiorcy PSSE w Oswiecimiu pobrali
do analizy 31 probek wody w zakresie parametréw gr A oraz 4 prébki w zakresie parametréw gr B.
Badania wody do spoiycia wykonano zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem obejmujgcym
zakres badanych parametrow oraz czestotliwosc.

Wytypowano nastepujgce state punkty monitoringowe w 2023 roku:
SUW Zasole, ul. Ostatni Etap;

SUW Zaborze, ul. Grojecka;

Hydrofornia Grojec, ul. Jagiellonczyka;

Sklep Spozywczy nr 58 - Oswiecim, ul. Nideckiego;

Centralna Hydrofornia - Owiecim, ul. Zeromskiego;
Przedszkole Samorzadowe - Wiosienica, ul. Suskiego;
Przedszkole Samorzgdowe w Brzezince, ul. Czernichowska 2.

Analizy prébek wody zostaty wykonane przez Dziat Laboratoryjny Wojewddzkiej Stacji Sanitarno —
Epidemiologicznej w Krakowie z Oddziatem w Wadowicach — akredytowany w zakresie badania wody
przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat Akredytacji AB 601.

W ramach kontroli wewnetrznej jakosci wody w wodociggu publicznym Przedsiebiorstwo
Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w O$wiecimiu przestato wyniki analiz wody do spozycia zgodnie z
ustalonym i zatwierdzonym harmonogramem obejmujgcym zakres badanych parametrow oraz
czestotliwosc. '

Do analizy pobrano 34 probek wody w zakresie parametrow grupy A oraz 4 prébki w zakresie
parametrow grupy B.

W 2023 roku wytypowano nastepujgce state punkty monitoringowe:

e SUW Zasole, ul. Ostatni Etap;
SUW Zaborze, ul. Grojecka;
Hydrofornia Grojec, ul. Jagielloriczyka;

Centralna Hydrofornia - Oswiecim, ul. Zeromskiego;

Miejskie Przedszkole nr 16, Oswiecim, ul. Pilata 1;

Szkota Podstawowa w Rajsku, ul. Edukacyjna 11;

Przedszkole Samorzgdowe - Wiosienica, ul. Suskiego;

Przedszkole Samorzgdowe w Brzezince, ul. Czernichowska 2.

Analizy prébek wody zostaly wykonane przez Laboratorium Przedsiebiorstwa Wodociggow i
Kanalizacji Sp. z 0.0. w Oswiecimiu - akredytowane w zakresie badania wody przez Polskie Centrum
Akredytacji - Certyfikat Akredytacji nr AB 1353 oraz Laboratorium Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0. 40-
158 Katowice, ul. Owocowa 8 - akredytowane w zakresie badania wody przez Polskie Centrum
Akredytacji nr AB 213.

W ramach monitoringu jakosci wody do spozycia z sieci wodociggu zaktadowego nadzorowanego
przez Synthos Dwory 7 Sp. z 0.0. w OSwiecimiu pobrano do analizy 10 prébek wody.

Inspekcja Sanitarna wykonata 4 analizy prébek wody w zakresie parametrow grupy Ai 1 analize
probki w zakresie parametréw grupy B.

Badania wody do spozycia wykonano zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem obejmujacym
zakres badanych parametrow oraz czestotliwosé. Wytypowano nastepujgce state punkty
monitoringowy w 2023 roku:
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e SUW Synthos w Oswiecimiu, ul. Chemikéw 1 - Budynek G-105;

e  Synthos w Oswiecimiu, ul. Chemikéw 1 - Laboratorium Zaktadowe C-98.
Analizy probek wody zostaty wykonane przez Dziat Laboratoryjny Wojewddzkiej Stacji Sanitarno —
Epidemiologicznej w Krakowie z Oddziatem w Wadowicach — akredytowany w zakresie badania wody
przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat Akredytacji AB 601.

W ramach kontroli wewnetrznej jakosci wody wodociggu zaktadowego, Przedsiebiorstwo Synthos
Dwory 7 Sp. z 0.0. w Oswiecimiu przestato wyniki analiz wody do spozycia zgodnie z ustalonym i
zatwierdzonym harmonogramem obejmujgcym zakres badanych parametréw oraz czestotliwosc. W
2023 roku wytypowano punkty monitoringowe zgodne z punktami wytypowanym przez PSSE w
Oswiecimiu.

Badania wody zostaty wykonane przez Laboratorium JARS S.A. Filia Potudnie, 41-404 Mystowice, ul.
Fabryczna 7- akredytowane w zakresie badania wody przez Polskie Centrum Akredytacji nr AB 1095.
Zakres analiz wykonywanych w ramach monitoringu obejmowat zgodnie z zatacznikiem nr 2 do
obowigzujacego w 2023r rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi( Dz. U. z 2017 r poz. 2294)

e parametry grupy A: ogdlna liczba mikroorganizméw w 22 +2°C po 72h, bakterie grupy coli,
escherichia coli, barwa, metno$¢, zapach , smak, stezenie jonéw wodoru (pH), przewodnos¢
elektryczna. W przewazajacej liczbie prébek oznaczono rowniez dodatkowo enterokoki.

e parametry grupy B: ogolna liczba mikroorganizmdw w 22 +2°C po 72h, bakterie grupy coli,
escherichia coli, enterokoki, clostridium perfringens, barwa, metnos¢, zapach, smak, stezenie
jonéw wodoru (pH), przewodnos¢ elektryczna, amonowy jon, azotany, zelazo, mangan,
fluorki, chlorki, siarczany, twardos¢, sod, utlenialnosé¢ z KMnQ,, otéw, kadm, miedz, nikiel,
magnez, akryloamid, antymon, arsen, benzen, benzo(a)piren, bor, bromiany, chlorek winylu,
chrom, cyjanki, 1,2-dichloroetan, epichlorohydryna, pestycydy, Z trichlorometanu i
tetrachlorometanu, I WWA, I THM, X pestycyddw, rte¢, selen, glin, bromodichlorometan,
OWO, srebro, chlor wolny, chloraminy, Zchloranéw i chlorynéw, trichlorometan (chloroform)

2.3.2. Sposob uzdatniania wody

Stacja Uzdatniania Wody ZASOLE - ujecie wody infiltracyjnej rzeki Soty za pomocg 13 studni kopano-
wierconych.

Proces uzdatniania wody polega na filtracji na filtrach pospiesznych - otwartych oraz dezynfekcji przy
uzyciu dwutlenku chloru CIO,.

Stacja Uzdatniania Wody ZABORZE - ujecie wody sktada sie z 11 studni wierconych.

Proces uzdatniania wody polega na napowietrzaniu - odzelazianiu, filtracji i dezynfekcji przy pomocy
promieniowania ultrafioletowego wytworzonego w lampach UV.

Napowietrzanie i filtracja odbywa sie w urzadzeniach otwartych.

W sieci wodociggowej stosowany jest rowniez preparat SeaQuest. Jest on preparatem
antykorozyjnym, w diugofalowym stosowaniu stabilizujgcym jakos¢ wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi, zapobiegajacym wtdrnemu zanieczyszczeniu dystrybuowanej wody.

Woda z wodociggu nadzorowanego przez Synthos Dwory 7 Sp. z 0.0. w Oswiecimiu, uzdatniana jest
na drodze filtracji i dezynfekcji za pomocg lampy UV.

2.4, Przekroczenia wartosci dopuszczalnych parametréw jakosci wody
W 2023 r. w pobranych prébkach wody do spozycia stwierdzono 1 przekroczenie parametru: bakterie

grupy coli w sieci wodociggu publicznego w Oswiecimiu w punkcie Przedszkole Samorzagdowe we
WHhosienicy.
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Po wydaniu przez PPIS w Oswiecimiu decyzji o warunkowej przydatnosci wody do spozycia, podjeto
dziatania naprawcze sprawnie przeprowadzone przez administratora wodociggu w Oswigcimiu,
jako$¢ wody ulegta poprawie co potwierdzity przediozone w tut. Stacji wyniki badarn wody.

W sieci wodociggu zaktadowego administrowanego przez Synthos Dwory 7 Sp. z 0.0. w Zadnej

pobranej prébce wody do spozycia nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartosci badanych
parametrow.

2.5. Postgpowanie administracyjne i dziatania naprawcze

W sieci wodociggu publicznego administrowanego przez Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Oéwiecimiu wérdéd pobranych prébek wody do spozycia tylko jedna z prébek nie spetniata
norm Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r w sprawie jakosci wody przeznaczone;j
do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294). Parnistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Oswiecimiu niezwtocznie po otrzymaniu informacji o przekroczeniu parametru: Bakterie grupy coli w
pobranej prébce wody do spozycia, wszczat postepowanie i wydat decyzje administracyjng. Z uwagi
na zapis w.w. rozporzadzenia mowigcy o dopuszczeniu parametru wskaznikowego Bakterie grupy coli
<10jtk/100 ml, przy jednoczesnej nieobecnosci E. coli oraz Enterokokéw katowych w badanej prébce
wody i spetnienie tych warunkéw, wydano decyzje o warunkowej przydatnosci wody do spozycia.

W wyniku skutecznie podjetych dziatan naprawczych przez Przedsiebiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji Sp. z o0.0. w O$wiecimiu jakos¢ wody ulegta poprawie i spetniata wymagania
Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi, co potwierdzity powtdrne wyniki badania wody. Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Oswigcimiu wydat decyzje wygaszajaca.

W sieci wodociggu zaktadowego administrowanego przez Synthos Dwory 7 Sp. z 0.0., nie bylo
koniecznosci prowadzenia postepowan administracyjnych i dziatat naprawczych.

1. Ocena ryzyka zdrowotnego

Na podstawie prowadzonych w 2023 r badan jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi na
terenie Miasta i Gminy Oswiecim stwierdzono 1 przekroczenie mikrobiologiczne w zakresie parametru
— Bakterie grupy coli. Obecnos¢ wskaznikowych bakterii grupy coli przy jednoczesnym niewykryciu
wskaznikow katowego zanieczyszczenia wody moze wskazywaé na wystepowanie warunkow
sprzyjajgcych powstawaniu biofilmu oraz odrywanie sie jego fragmentow od instalacji.
Zanieczyszczenia mogg by¢ pochodzenia katowego, roslinnego lub glebowego. Niektére z bakterii
grupy coli sg patogenami oportunistycznymi i w szczegdlnych przypadkach moga stanowic przyczyne
zakazen u ludzi, zwfaszcza u 0s6b o obnizonej odpornosci. Przekroczenie wystgpito jednorazowo,
incydentalnie. Natychmiastowo podjete przez Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w
Oswiecimiu dziatania naprawcze pozwolity w krétkim czasie przywrocic jakos¢ wody do spozycia w
sieci wodociggowej do jakosci odpowiadajgcej wymaganiom Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r poz.
2294), co pozwolito zachowac bezpieczenstwo zdrowotne konsumentow.

Po rozwazeniu stopnia zagrozenia zdrowotnego dla konsumentdw uznano stwierdzong niezgodnos¢
za nieistotng, co oznacza ze woda na terenie Miasta i Gminy Oswiecim byta bezpieczna dla zdrowia
konsumentdw i nadawata sie do spozycia przez ludzi.

Sporzadzita: L.B.
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